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Pipeta de
Aluminio
     1 1/2"

Caño Hierro
Galvanizado

Pilar H° A°

Salidas a T. P.
Embutidas  o
Subterráneas

Tableros Principales de Usuarios con
protecciones Termomagnéticas y
Disyuntores Diferenciales

Cajas para Medidores y Protecciones

Cámara de
Inspección
con Puesta
a Tierra

Base del
Pilar H° A°

>700

>4000

1600

900

Ducto de
Puesta a Tierra

T.P.1

T.P.2

     1 1/2"




